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Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarmy w Stargardzie
ul. Hetimana Stefana Crarnieckiego 34, 73-110 Stargard tel. 91 561 26 10, fax; 91 561 26 13

HK.503.1.244.2023 Stargard 19.10.2023r.

Orzeczenie o jakosci wody produkowane] i dostarczanej z urzadzenia wodociggowego -
Boguszyce gm. Dalice
Na podstawie przepisdw:
1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2023r. poz. 338 z pdin. zm.),
2. § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdan z badan nr Spr/BM/PW/2080-Q/23, Spr/SR/K/3946-Q/23 i Spr/SR/K/3947/23
wykonanych przez Labhoratorium Wojewddzkiej Stacji  Sanitarno-Epidemiologiczne]
w Szczecinie nr akredytacji AB 515;
- Data pobrania prébki: 04.10.2023r.
- Miejsce pobrania prébki: Wodociag Boguszyce gm. Dolice — Dobropole 26 budynek
mieszkalny — zawdr za wodomierzem gltéwnym w kuchni
- Zarzadca urzadzen wodociggowych: Wodociaggi Zachodniopomorskie Sp. 2z o.0.
ul. 1 Brygady Legionow 8-10, 72-100 Goleniéw
- Rodzaj kontroli: nadzér sanitarny PPIS w Stargardzie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatnosé wody do spoiycia bedacej Zrédtem zaopatrzenia

miejscowosci Boguszyce, Dohropole, Brzezina, Skrzany, Pomietdw, Warszyn, Ploszkowo
gm. Dolice oraz Przywodzie gm. Przelewice

Prébki wody zbadano w zakresie parametrow grupy A i B. Analiza wynikéw badania wykazata
zgodnosé z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.
2294),
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