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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Ulica Mtodych Technikdw 5a, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e-mail:psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl

Pyrzyce, dnia 27.09.2023 r.

NHK.9011.3.226.2023

Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej
z wodociggu w Bylicach, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z pdin.zm.), § 21 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Pyrzycach po zapoznaniu sie z wynikami badan prébki wody pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej w dniu 14.09.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociagu w
Bylicach {punkt zgodnosci: sie¢ wodociggowa Bylice nr 7), po rozpatrzeniu sprawozdania z
badan nr 3813/23 z dnia 18.09.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os.
Zachdd A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrow
przydatnosé wody do spozycia
z wodociggu w Bylicach
zaopatrujgcego w wode mieszkaricéw miejscowosci: Bylice i Slazowo

Probki wody zbadano w zakresie parametréw: m‘étnos’é, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnos¢ elektryczna wtasciwa, jon amonowy, azotyny, zelazo, mangan, bakterie grupy
coli, E. coli, Enterokoki katowe, ogdlna liczba mikroorganizmdw 22 ° C.

Analiza wynikéw badania prébki wykazata #zgodno$é z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).
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