Dokument elektroniczny https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=205749907 &ty...

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA Pyrzyce, 2022-07-07
W PYRZYCACH

74-200 Pyrzyce

Pyrzyce

ul. Mtodych Technikéw 5A

GMINA PRZELEWICE
£ 199 ! PRZELEWICE
= PRZELEWICE 75

NHK.9011.3.141.2022

orzeczenie jakos$c wody Bylice

Zataczniki:
1. Bylice 1406.pdf

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowac nalezy uzy¢
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data ztozenia podpisu: 2022-07-07T14:20:53.853+02:00

Podpis elektroniczny

1zl 2022-07-07, 15:08



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZYCACH
Ul. Mtodych Technikéw 5a
74-200 PYRZYCE
Tel. 915703429 Fax 915065817
e- mail; psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl

Pyrzyce, dnia 07.07.2022 1.
NHK.9011.3.141.2022

Orzeczenie o jako$ci wody produkowanej i dostarczanej
z wodociggu w Bylicach, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pézn.zm.), § 21 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu si¢ z wynikami badan probki wody pobranej w ramach kontroli urzgdowej w dniu
14.06.2022 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociggu w Bylicach (hydrofornia po
uzdatnieniu), po rozpatrzeniu sprawozdania z badan nr Spr/SR/K/1252-Q/22 z dnia
20.06.2022 r. Sp/BM/PW/1002Q/22 z dnia 20.06.2022 r. wykonanych przez Wojewodzka
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Szczecinie

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrow
przydatno$¢ wody do spozycia
z wodociggu w Bylicach

zaopatrujgcego w wode mieszkancéw miejscowosci: Bylice i Slazowo

Prébke wody zbadano w zakresie parametréw: metnosé, barwa, zapach, smak, przewodnosé
elektryczna, pH, ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C, bakterie grupy coli, E.coli,
enterokoki.

Analiza wynikéw badania wykazata zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).
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