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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Ulica Miodych Technikdw 5a, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e-mail:psse.pyrzyce@ pis.gov.pl

Pyrzyce, dnia 03.06.2022 r.

Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej

NHK.9011.3.120.2022

z wodociggu w Bylicach, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt [ ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pézn.zm.), § 21 ust.] rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu si¢ z wynikami badan prébki wody pobranej w ramach kontroli wewngtrznej w
dniu 23.05.2022 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociggu w Bylicach (punkt
zgodnosci — sie¢: Bylice nr 7), po rozpatrzeniu sprawozdania z badah nr 1826/22 z dnia
27.05.2022 r.  wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachéd A8/U13, 73-110
Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametréw
przydatnosé wody do spozycia
z wodociggu w Bylicach

zaopatrujacego w wode mieszkanedw miejscowodci: Bylice, Slazowo

Probki wody zbadano w zakresie parametrow: metnosé, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnosc elektryczna wiasciwa, jon amonowy, azotyny, zelazo, mangan, bakterie grupy
coli, Escherichia coli, Enterokoki katowe, ogélna liczba mikroorganizméw w 22 °C.

Analiza wynikéw badania wykazata zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otzymuja i g

1. Wajt Przelewic Data: 2022.06.03 Y4:08:19 CEST
74-210 Przelewice (e-PUAP)

2. Ala

»Pismo niniejsze zostato opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym waznym certyfikatem
kwalifikowanym przez Ige Sindrewicz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”




»Pisma niniejsze zostato opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowalnym waznym certyfikatem
kwalifikowanym przez Ige Sindrewicz Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Ulica Miodych Technikdw 5a, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e-mail:psse.pyrzyce @pis.gov.pl

Pyrzyce, dnia 03.06.2022 r.
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Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczane;j

z wodociggu w Plonsku, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. | pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pdzn.zm.), § 21 ust.] rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu si¢ z wynikami badan probki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej w
dniu 23.05.2022 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociggu w Plofisku (punkt
zgodnosci — sie¢: Plonsko 31), po rozpatrzeniu sprawozdania z badan nr 1827/22 z dnia
27.05.2022 r.  wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachéd A8/UL3, 73-110
Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrow
przydatnosé wody do spozycia
z wodociggu w Plonsku

zaopatrujacego w wode mieszkancéw miejscowosci: Plonisko, Rosiny, Gardziec

Prébki wody zbadano w zakresie parametréow: metno$é, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnos¢ elektryczna whasciwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, Escherichia
coli, Enterokoki kalowe, ogolna liczba mikroorganizmow w 22 °C.

Analiza wynikow badania wykazata zgodno$é z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Podpis jest pravédtowy

Otrzymuja
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74-210 Przelewice (e-PUAP)
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»Pismo niniejsze zostato opatrzone hezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowalnym waznym certyfikatem
kwalifikowanym przez Igg Sindrewicz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Ulica Mtodych Technikéw 53, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e-mail:psse.pyrzyce @pis.gov.pl

Pyrzyce, dnia 03.06.2022 r.

NHK.9011.3.118.2022 ; ! 7

Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej
z wodociagu w Zukowie, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z p6zn.zm.), § 21 ust.l rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (tj. Dz.U.2017 r. poz.2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu si¢ z wynikami badan prébki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej w
dniu 23.05.2022 1. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociggu w Zukowie (punkt
zgodnosci — sie¢: Zukéw nr 8), po rozpatrzeniu sprawozdania z badafi nr 1828/22 z dnia
27.05.2022 r.  wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachdd A8/UL3, 73-110
Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrow
przydatno$é wody do spozycia
z wodociggu w Zukowie

zaopatrujgcego w wode mieszkancow miejscowosci: Zukdw i Karsko

Probki wody zbadano w zakresie parametrow: metno$é, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnos¢ elekiryczna wlasciwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, Escherichia
coli, Enterokoki katowe, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 °C.

Analiza wynikéw badania wykazata zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymujg Podpis jest prawidiowy
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