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NHK.5020.1.155.2021

DECYZJA NR 150/HK-66/21
{ dotyczy wodociggu w Jesionowie )

Dzialajgc na podstawie art. 4 ust. | pkt 1, art. 27 ust 1 i oraz art. 37 ust. 1 ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art.
5ust. 1, art.12 ust 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 3 ust. 1 13, § 21 ust. 1 pkt
4 1 ust. 7 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dma 07 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakogci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz art. 104 § 1,
art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
przeanalizowaniu wynikéw badania probki wody pobrane] w ramach kontroli urzedowej w
dniu 13.09.2021 r. z wodociagu w Jesionowie ( punkt zgodnosci) - sprawozdanie z badah nr
Sp/BM/PW/1445Q/21 7z dnia 15.09.2021 r. wykonanych przez  Wojewodzka Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Szczecinie oraz po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla
zdrowia

stwierdza brak przydatnosci do spozycia wody pochodzacej z wodociggu w
Jesionowie— do odwolania
i nakazuje Gminie Przelewice, 74-210 Przelewice 75

1. skuteczne poinformowanie odbiorcow wody z ww. wodociggu o braku przydatnosdci
wody do spozycia, woda moze byé uzywana do celéw sanitarnych (WC);

2. zapewnienie odbiorcom wody z ww. wodociagu zastepczego zrédla wody odpowiadajacej
wymaganiom dla wody do spozycia przez ludzi do ¢zasu wykonania skutecznych dziatan
naprawczych;

3. podjgcte dziatan naprawczych zmierzajacych do poprawy jakosct wody produkowanej
przez wodociag w Jesionowie oraz zapewnienie nie pdzniej niz od dnia 20.09.2021 r.
wody odpowiadajace] pod wzgledem mikrobiologicznym wymaganiom dla wody do
spozycia przez ludzi, okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1.,
poz. 2294);

4. poinformowanie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach o
zakonczeniu dziatan naprawczych oraz o podjetych dziataniach w celu realizacji nakazow
okreslonych w punkeie 1,2,3 w terminie do dnia 20.09.2021 r.

Decyzji w zakresie punktu 1,2,3 nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonaknosci.

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy prébki wody pobrane; w ramach kontroli urzedowej w dniu
13.09.2021 r. z wodociggu w Jesionowile wykazaty obecnosc bakterii grupy coli w ilosdei 13
jtk w100 ml wody ( sie¢ wodociggowa punkt zgodnosci) - sprawozdanie z badan nr
SP/BM/PW/1445Q/21 z dnia 15.09.2021 r.

W zwigzku z obecnosceia bakterii grupy coli w ilosci 13 jtk w 100 ml wody woda z
wodociggu w Jesionowie, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w  sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 r.
poz. 2294), nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spozycia, zgodnie z
ktérym bakterie grupy coli nie mogg wystgpowaé w wodzie przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.




Zgodnie z § 3 ust. [ i 3. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r.
sprawie jakosct wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla
zdrowia ludzkiego, jezell jest wolna od mikroorganizmow chorobotwdérezych i pasozytow w
liczbie stanowigce] potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w
stezeniach stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje
agresywnych wiasciwosel korozyjnych i spetnia dodatkowe wymagania mikrobiologiczne
okreslone w czgsci A 1 C zalacznika nr 1 do rozporzadzenia oraz chemiczne okreslone w
czesel B zalaeznika nr 1 do rozporzadzenia.

Bakterie grupy coli moga wystepowaé¢ w odchodach, wodach bogatych w substancje
odzywcze, glebie, rozkladajgcych sie resztkach roslinnych, a takze w wodzie pitnej o
relatywnie wysokie] zawartosci substancji pozywkowych. Wykazanie ich obecnosci wskazuje
na niecodpowiednie uzdatnienie, wtérne zanieczyszczenie lub nadmierng ilos¢ substancji
odzywezych. Uzdatniona woda dostarczana konsumentom nie powinna zawieraé bakterii
grupy coli .

Zanieczyszcezenie wody pod wzgledem mikrobiologicznym moze stanowié zagrozenia
dla zdrowia ludzkiego. Woda w pewnych okolicznosciach moze byé czynnikiem
chorobotworczym, a nawet epidemicznym, gldwnie chordb zakaznych przewodu
pokarmowego wywolanym przez bakterie.

W zwigzku z powyzszym uznano, iz ze wzgledu na rodzaj 1 parametry przekroczen
norm woda z wodociggu w Jesionowie nie jest przydatna do spozycia, ze wzgledu na brak
spelienia wymagan mikrobiologicznych okreslonych w zalaczniku nr 1 czesci C
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - obecnodé bakterii grupy coli w ilodei 13 jtk w 100
ml wody wobec warunkowo dopuszczone] liczby ponizej 10 jtk w 100 ml wody.

Zgodnie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode 1 odprowadzaniu $ciekéw przedsiebiorstwo wodociggowe ma obowigzek zapewnié
nalezyta jakosé dostarczanej wody.

W zwigzku z tym nalezalo natozyé na Gmine Przelewice, 74-210 Przelewice 75
wladceiciela 1 administratora wodociagu w Jesionowie 1 jednoczesnie podmiot odpowiedzialny
za jako$é produkowanej wody obowiazek skutecznego poinformowania odbiorcéw wody z
ww. steci wodociggu o braku przydatnosci wody do celow konsumpceyjnych 1 zapewnienia
odbiorcom wody z wodociagu w Jesionowie zastepczego zrédla wody odpowiadajgce]
wymaganiom dla wody do spozycia przez ludzi. Ze wzgledu na ochrong zycia i zdrowia ludzi
decyzjil w zakresie tych obowigzkdw nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Ponadto nalezato natozy¢ na obowiazek doprowadzenia jakosci wody pod wzgledem
mikrobiologicznym z ww. wodociagu do wartodci zgodnej z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi nie pozniej niz od dnia 20.09.2021 r. Termin wykonania tego obowigzku wyznaczono na
dzien 20.09.2021 r., uznajac, ze jest odpowiedni do podjecia skutecznych dzialan
naprawczych. Ustalajac ten termin wzigto pod uwage takze interes spoleczny w jak
najszybszym doprowadzeniu wody do wlasciwej i bezpiecznej jakosci.

Majac na uwadze opisany powyzej stan faktyczny stwierdza si¢, Ze naruszenie
wymagan zdrowotnych nastgpito z przyczyn zaleznych od strony, co stanowi przestanke do
wydania decyzji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe;j
Inspekeji Sanitarne] nakazujacej usunigcie uchybien.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeks postgpowania administracyinego decyzji w
zakresie punktu 1,2,3 nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na
zagrozenie zdrowia i zycia ludzkiego.

Jednoczesnie Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje,
iz ze wzgledu na bezposrednie zagrozenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpiono od zasady okreslone; w art. 10 § 1 czyli
zapewnienia stronie czynnego udzialu w postepowaniu.




Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Zachodniopomorskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, ktore wnosi sie za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 127 a § 1 1 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowl administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢
ostateczna (nie stuzy od niej odwotanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy- art. 16 § 1 Kpa) 1 prawomocna ( nie mozna jej zaskarzyé do
sadu- art. 16 § 3 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwotania (art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie a art. 130 § 3 pkt 1 kpa ze wzgledu na nadanie decyzji w zakresie punktu
1,2,3, decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci, wniesienie odwotania nie wstrzymuje

wykonania decyzji w zakresie punktu 1,2.3 decyzji.
Podpis jest prawidtowy
Dokument padpt przez Iga
Sindrewicz
Data: 2021.09.% 12:30:54 CEST
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1. Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach
3. ZPWIS w Szczecinie

Pismo niniejsze zostalo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym
waznym certyfikatem kwalifikowanym przez [ge Sindrewicz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”




NHK.1330.03.2020
KOMUNIKAT Nr 03 /2021

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Pyrzycach
z dnia 15.09.2021 r. w sprawie braku przydatnosci wody do spozycia z wodociggu w
Jesionowie gm. Przelewice, pow. pyrzycki zaopatrujgcego  mieszkaficow miejscowosei
Jesionowie i Rutnicy w liczbie 537 0sdb.

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pyrzycach po zapoznaniu sig

z wynikami badania probki wody pobranej w dniu 13.09.2021 r. stwierdzil, ze woda nie spehia
wymagan rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r, w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 ., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia
dopuszezalnej wartodei bakterii grupy coli.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest przestrzeganie nastepujacych wskazéwek:
1. Woda z kranu nie moze by¢é spozywana, ani uzywana do przygotowania positkdw.
2. Woda nie moze by¢ uzywana do mycia owocow, warzyw, naczyn kuchennych i prania
3. Woda nie nadaje si¢ do kapieli, mycia zebdw, przemywania otwartych zranien.
4. Woda moze by¢ wykorzystywana do celéw sanitarnych, tj. WC.

Gmina Przelewice — podmiot odpowiedzialny za jakosé wody z wodociggu w Jesionowie zostat
zobowigzany do zapewnienia zastepczego zrédia zaopatrzenia w wode do spozycia oraz
podj¢eia dzialafi naprawczych celem doprowadzenia jakosci wody do obowiazujacych
wymagar.

Woda z zast¢pezego zrédla winna by¢ przegotowywana przez spozyciem.

Podpis jest pggwidtowy
Dekument padpi przez Iga
Sindrewicz

Data: 2021.09.%12:31:51 CEST

Pismo niniejsze zostato opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym
waznym certyfikatem kwalifikowanym przez Ige Sindrewicz Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”

Zalecenia obowigzujg do wydania kolejnego komunikatu,




