Dokuremt-elektroniczny https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=237199422&ty...
POWIATOWA STACIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA Pyrzyce, 2023-03-21
W PYRZYCACH
74-200 Pyrzyce
Pyrzyce
ul. Mtodych Technikow 5A

L GMINA PRZELEWICE
GEfAY PRZELEWICE
PRZELEWICE 75

ORZECZENIA O JAKOSCI WODY
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Utica Mtodych Technikow Sa, 74-200 Pyrzyce, tel/fax; 915703428, e-mail:psse pyrzyce@sanepid.gov.pl

Pyrzyce, dnia 21.03.2023 r.

NHK.9011.3.62.2023

Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej
z wodociggu w lesionowie, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (t].
Dz.U.2017 r. poz.2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu sie z wynikami badan prébek wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej
w dniu 13.03.2023 r. z punktéw poboru zlokalizowanych na wodociggu w Jesionowie (punkt
zgodnosci: sie¢ Jesionowo nr 15 i hydrofornia po uzdatnieniu), po rozpatrzeniu
sprawozdania z badan nr 802/23 i 805/23 z dnia 16.03.2023 r. wykonanych przez LabStar
Mateusz Olejnik Os. Zachdd A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametréw
przydatnas$é wody do spoiycia
z wodociggu w lesionowie
zaopatrujgcego w wode mieszkancéw miejscowosci: Jesionowo i Rutnica

Probki wody zbadano w zakresie parametréw: metnoéé, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnosc elektryczna wiadciwa, jon amonowy, azotyny, Zelazo, mangan, bakterie grupy
coli, E. coli, Enterokoki katowe, ogéina liczha mikroorganizmow 22 ° C.

Analiza wynikéw badania probki wykazata zgodnos¢ z wymaganiami okredlonymi
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 2z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody
przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymuja

L. Wajt Przelewic. Podpis jest prawjdtowy
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP) Dokument podpigargfizez lga

2. Ala Sindrewice ’

Data: 2023.03.2

»Pisma niniejsze zostafo opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym waznym certyfikatem

kwalifikowanym przez Igg Sindrewicz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Ulica Mtodych Technikéw 5a, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e-mail:psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl

Pyrzyce, dnia 21.03.2023 r.

NHK.9011.3.58.2023

Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej
2 wodociggu w Klukach, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarngj (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (t.j.
Dz.U.2017 r. poz.2294) Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu sie z wynikami badan prébki wody pobranej w ramach kontroli wewngtrznej
w dniu 22.02.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociggu w Klukach (punkt
zgodnodci: sieé¢ Kluki nr 20), po rozpatrzeniu sprawozdania z badan nr 615/23 z dnia
27.02.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachdd A8/U13, 73-110
Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametréw
przydatnos¢ wody do spozycia
z wodociggu w Klukach
zaopatrujgcego w wadeg mieszkancédw miejscowosci: Kluki, Kosin, Oéwieka

Préobke wody zbadano w zakresie parametréw: metnosé, barwa, zapach, smak, pH,
przewodno$é elektryczna whasciwa, jon amonowy, azotyny, zelazo, mangan, bakterie grupy
coli, E. coli, Enterokoki katowe, ogdlna liczba mikroorganizmow 22 ° C.

Analiza wynikéw badania probki wykazata zgodno$é z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi {t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymuja Podpis jest pr
1. W'O’Jt Przelewic Dokument po

74-210 Przefewice 75 (e-PUAP) Sindrowicz
2. Ala

3:35:23 CET

,Plsma niniejsze zostato opatrzona bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowalnym wainym certyfikatem

kwalifikowanym przez Ige Sindrewicz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Uica Mtadych Technikdw 53, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e-mail:psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl

Pyrzyce, dnia 21.03.2023 r.

NHK.9011.3.60.2023

Orzeczenie o jakosci wody produkowane]j i dostarczanej

z wodociggu w Mysliborkach, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. T pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338}, § 21 ust.1 rozparzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.].
Dz.U.2017 r. poz.2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu sie z wynikami badan probki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej
w dniu 13.03.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociggu w Mysliborkach {punkt
zgodnaosci: sie¢ Mysliborki nr 12), po rozpatrzeniu sprawozdania z badafi nr 804/23 z dnia
16.03.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachdd A8/U13, 73-110
Stargard

stwierdza
w zakresie zhadanych parametréw
przydatnosc wody do spozycia
z wodociggu w Mysliborkach
zaopatrujacego w wode mieszkancéw miejscowosci: Mysliborki

Probke wody zbadano w zakresie parametrow: metnoéé, barwa, zapach, smak, pH,
przewadnosé elektryczna wilasciwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, E. coli,
Enterokoki katowe, ogdlna liczba mikroorganizmow 22 ° C,

Analiza wynikdw badania probki wykazata zgodnosé z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spoiycia przez ludzi {t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzym}f—'a . Podpis jest prawigdiowy

1 . WO_]t PrZElewlC . Dokument podp: 2z fra Sindrewivz
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP) Dt 30230321 RGP A3 CET

2. Ala

LPismo niniejsze zostato opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowalnym wainym certyfikatem
kwalifikowanym przez Ige Sindrewicz Paristwowego Powiatowego Inspektara Sanitarnego w Pyrzycach”




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Ulica Miodych Technikow 5a, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e-mail:psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl

Pyrzyce, dnia 21.03.2023 r.

NHK.9011.3.59.2023

Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej
z wodociggu w Plorisku, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 19385 r. o Pafstwowe]
inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wady przeznaczonej do spozycia przez ludzi {t.j.
Dz.U.2017 r. poz.2294} Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu sig z wynikami badan prébki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrzne;
w dniu 22.02.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wadocigguy w Plorisku (punkt
zgodnosci: sie€ Plorisko nr 31}, po rozpatrzeniv sprawozdania z badan nr 614/23 z dnia
27.02.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os, Zachéd A8/U13, 73-110
Stargard

stwierdza
w zakresie zhadanych parametréw
przydatnosé wody do spoiycia
z wodociggu w Plorisku
zaopatrujgcego w wode mieszkancédw miejscowosci: Plorisko, Rosiny, Gardziec

Prébke wody zbadano w zakresie parametréw: metnoéé, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnosc elektryczna wiasciwa, jon amonowy, azotyny, zelazo, mangan, bakterie grupy
coli, E. coli, Enterokoki katowe, ogdlna liczba mikroorganizmaéw 22 ° C.

Analiza wynikow badania probki wykazata zgodnogé 2 wymaganiami  okreélonymi
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294}.

Otrzymuja
1. Wdjt Przelewic

74-210 Przelewice 75 (e-PUAPD) Podpis jest prawg
2. Ala Dekument po

Sindrewicz
Darta: 2023.03.2193:36:12 CET

«Pismao niniejsze zostalo opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowalnym wainym certyfikatem
kwalifikowanym przez Ige Sindrewicz Pafstwowego Powiatowego Inspekiara Sanitarnego w Pyrzycach”




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Ulica Mtodych Technikdw Sa, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e—ma‘\!:psse.pvrzyce@sanepid.gov.pi

Pyrzyce, dnia 21.03.2023 r.

NHK.9011.3.61.2023

Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej
z wodociggu w Woldowo, gm. Przelewice

Na podstawie art.d4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 338), § 21 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
2z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.j.
Dz.U.2017 r. poz.2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu sig z wynikami badari probki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej
w dniu 13.03.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociagu w Wotdowie {punkt
zgodnosci: sie¢ Wotdowo nr 3), Po rozpatrzeniu sprawozdania z badan nr 803/23 z dnia
16.03.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachéd A8/U13, 73-110
Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametréw
przydatnosé wody da spozycia
z wodociggu w Woldowie
zaopatrujacego w wode mieszkaricéw miejscowosici: Wotdowo | Laskowo

Probke wody zhadano w zakresje parametrow: metnod¢, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnosc elektryczna wiaséciwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, E. coli,
Enterokoki katowe, ogdlna liczba mikroarganizméw 22 ° C.

Analiza wynikéw badania prébki wykazata zgodnos¢ z wymaganiami okregionymi
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 2z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294),

Otrzymuja
1. Wajt Przelewic Podpis jest prgwidtowy
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
Dokument pgd; y przez Tga
2. Ala Sindrewicz
Data: 2023.03¥1 13:36:49 CET

«Pismo ninigjsze zostato opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowalnym waznym certyfikatem

kwalifikowanym przez |ge Sindrewicz Pafistwowego Pawiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”




