Dokument elektroniczny
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PYRZYCACH
74-200 Pyrzyce
Pyrzyce
ul. Mtodych Technikow 5A

https://fepuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=220646885&ty...
Pyrzyce, 2022-11-08

| GMINA PRZELEWICE
62_» [l f——3 PRZELEWICE
S ke PRZELEWICE 75

ORZECZENIA W SPRAWIE JAKOSCI WODY

Kluki, Lucin, Woldowo, Zukdéw

Zatgczniki:
1. Kluki 2410.pdf
2, Lucin2410.pdf
3. Woidowo 2410.pdf

4, Zukéw 2410.pdf

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowac nalezy uzyd
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data ztozenia podpisu: 2022-11-08T09:51:52Z

Podpis elektroniczny

lz1 2022-11-08, 15:08



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Ulica Mfodych Technikdw 5a, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e-mail:psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl

Pyrzyce, dnia 08.11.2022 1.

NHK.9011.3.257.2022 i &
~ L L':L”"'N\—""
(3‘*“/

Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej
z wodociggu w Klukach, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. [ pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pézn.zm.), § 21 ust.l rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu si¢ z wynikami badan prébki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej w
dniu 24.10.2022 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociggu w Klukach (sieé: punkt
zgodnosci Kluki nr 20), po rozpatrzeniu sprawozdania z badan nr 4356/22 z dnia
27.10.2022 r.  wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachod A8/U13, 73-110
Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrdw
przydatnos$¢ wody do spozycia
z wodociggu w Klukach .

zaopatrujacego w wode mieszkancow miejscowosci: Kluki, Oéwieka, Kosin

Probki wody zbadano w zakresie parametréw: metno$é, barwa, zapach, smak, pH,
przewodno$¢ elekiryczna whasciwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, E. coli,
Enterokoki katowe, ogdlna liczba mikroorganizmow w 22 °C.

Analiza wynikéw badania wykazata zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymuja
[. Wajt Przelewic
74-210 Przelewice (e-PUAP) Podpis jest prawidtowy
2. Al Dokument wprzcz Iga
Sindrewicz
Data: 2022.11%98 10:31:02 CET

»Pismao niniejsze zostato opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym waznym certyfikatem
kwalifikowanym przez Ige Sindrewicz Paristwowego Powiatowego Inspektara Sanitarnego w Pyrzycach”
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Orzeczenie o jako$ci wody produkowanej i dostarczanej
z wodociggu w Lucinie, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pdzn.zm.), § 21 ust.l rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu si¢ z wynikami badan prébki wody pobranej w ramach kontroli wewnegtrznej w
dniu 24.10.2022 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociagu w Lucinie (sie¢: punkt
zgodnoscei Lucin nr 43), po rozpatrzeniu sprawozdania =z badan nr 4357/22 z dnia
27.10.2022 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachod A8/U13, 73-110
Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrow
przydatnos$¢ wody do spozycia
z wodociagu w Lucinie

zaopatrujgcego w wode mieszkancéw miejscowosci: Lucin, Topolinek

Probki wody zbadano w zakresie parametrow: metnosé, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnosé elektryczna wiasciwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, E. coli,
Enterokoki kalowe, ogolna liczba mikroorganizméw w 22 °C.

Analiza wynikéw badania wykazata zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymuja
1. Wajt Przelewic Podpis jest prawigtowy
74-210 Przelewice (C-PUA_P) Dokument podpiginy@zez lga
Sindrewicz
2. Ala Data: 2022.11.08 10931:30 CET

,Pismo niniejsze zostato opatrzane bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowalnym wainym certyfikatem
kwalifikowanym przez Ige Sindrewicz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”
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Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej
z wodociagu w Woldowie, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pdZn.zm.), § 21 ust.] rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu si¢ z wynikami badan probki wody pobranej w ramach kontroli wewngtrznej w
dniu 24.10.2022 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociggu w Wotdowie (sie¢: punkt
zgodnosci Woldowo nr 3), po rozpatrzeniu sprawozdania z badan nr 4358/22 =z dnia
27.10.2022 r.  wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachod A8/UI3, 73-110
Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrow
przydatnosé¢ wody do spozycia
z wodociggu w Woldowie

zaopatrujacego w wode mieszkancdw miejscowosci: Woldowo i Laskowo

Probki wody zbadano w zakresie parametrdw: metnosé, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnos¢ elektryczna wiasciwa, jon amonowy, azotyny, Zelazo, mangan, bakterie grupy
coli, E. coli, Enterokoki katowe, ogélna liczba mikroorganizmow w 22 °C.

Analiza wynikéw badania wykazata zgodno$¢ z wymaganiami okre$lonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzym’1.1_|a} _ Podpis jest prawidtowy
1.  Wqjt Przelewic Dokument podgisapfgrzez Iga
§ : ¥ Sindrewi
, z{ 210 Przelewice (e-PUAP) Data: 2022.11.08 Y0:31.45 CET
4 a

,Pismo niniejsze zostato opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym waznym certyfikatem
kwalifikowanym przez |ge Sindrewicz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”
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Orzeczenie o jako$ci wody produkowanej i dostarczanej
z wodociagu w Zukowie, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pézn.zm.), § 21 ust.l rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po
zapoznaniu si¢ z wynikami badan prébki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej w
dniu 24.10.2022 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociggu w Zukowie (sieé: punkt
zgodnosci Szkota Podstawowa z Zukowie), po rozpatrzeniu sprawozdania z badan nr
4359/22 7z dnia 27.10.2022 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachadd
A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrow
przydatnosé¢ wody do spozycia
z wodociagu w Zukowie

zaopatrujacego w wode¢ mieszkancow miejscowosci: Zukéw, Karsko

Probki wody zbadano w zakresie parametréw: metnosé, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnos¢ elektryczna wiasciwa, jon amonowy, azotyny, zelazo, mangan, bakterie grupy
coli, E. coli, Enterokoki katowe, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 °C.

Analiza wynikow badania wykazata zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymuja
1. Wajt Przelewic el Il
74-210 Przelewice (e-PUAP) pIsJEsLp ¥
Dokument podpisa rzez lga
2. Ala Sindrewicz
Data: 2022.11.08 10:32:00 CET

»Pismo ninigjsze zostato opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym wainym certyfikatem

kwalifikowanym przez Ige Sindrewicz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”




