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Panstwowy PoWiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Utica Miodych Technikéw 5a, 74-200 Pyrayce, tel/fax: 915703428, e-mail:psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl

Pyrzyce, dnia 21.12.2023 r.

NHK.9011.3.292.2023

Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej
z wodociggu w Wotdowie, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 wstawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z pdin.zm.), § 21 ust.1l rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi {t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmny w
Pyrzycach po zapoznaniu sie z wynikami badan prébki wody pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej w dniu 05.12.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanege na wodociggu w
Wotdowie (punkt zgodnodci: sie¢ — Wotdowao 3), po rozpatrzeniu sprawozdania z badan nr
5102/23 z dnia 08.12.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachdd A8/U13,
73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zhadanych parametrow
przydatno$é wody do spoiycia
z wodociggu w Woldowie
zaopatrujgcego w wode mieszkaricdw miejscowosci: Wotdowo i Laskowo

Probke wody zbadano w zakresie parametrow: metnoSé, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnosé elektryezna wtasciwa, jon amonowy, azotyny, zelazo, mangan, bakterie grupy
coli, E. coli, Enterokoki katowe, ogdlna liczba mikroorganizmow 22 ° C.

Analiza wynikdw badania probki wykazata zgodnosé z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczone] do spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2254).

Otrzymuja
1. Wjt Przelewic . .

74-210 Przelewice 75 (e-PUAP) Podpis jest prayidtowy
2. Ala Dokument pp v przez [ga

Sindrewicz

Data: 2023.12. 11:19:56 CET

»Pismo niniejsze zostato opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym wenyfikowalnym wainym certyfikatem
kwalifikowanym przez lge Sindrewicz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Panstwowy PoWiatowy Inspekior Sanitarny w Pyrzycach

Uica Mtodych Technikdw 5a, 74-200 Pyrzyce, tel/fax; 915703428, e-mall:psse.pyrzyce@sanepid.gov.ph

Pyrzyce, dnia 21.12.2023 r.

NHK.9011.3.293.2023

Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej
Z wodociagu w Lucinie, gm. Przelewice

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej
Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z pdin.zm.), § 21 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (t.j. Dz2.U.2017 r. poz.2294) Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Pyrzycach po zapoznaniu sie z wynikami badan prébki wody pobranej w ramach kontroli
wewnegtrznej, w dniu 05.12.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociggu w Lucinie
{punkt zgodnosci: ste — Lucin 43), po rozpatrzeniu sprawozdania z badari nr 5101/23 z dnia
21.12.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachéd A8/U13, 73-110
Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametréw
przydatnosé wody do spoiycia
z wodociggu w Lucinie
zaopatrujacego w wode mieszkancow miejscowosci: Lucin i Topolinek

Probke wody zbadano w zakresie parametréw: metnosé, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnost elektryczna wtasciwa, jon amonowy, azotany, ielazo, mangan, bakterie grupy
coli, E.coli, Enterokoki katowe, ogélna liczba mikroorganizméw 22 © C.

Analiza wynikow badania prébki wykazata zgodno$é z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez udzi (t.]. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymujg Podpis jest pravy
1. Wojt Przelewic Dokument po
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP) Sindrewicz

2 A/a Data: 2023.12.21 ¥1:17:55 CET

»Pismo niniejsze zostato opatrzene bezplecznym padpisem elektronicznym weryfikowalnym waznym certyfikatem
kwalifikawanym przez |ge Sindrewicz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnago w Pyrzycach”




